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Firidă rețea 1
E3+4 pr.

Firidă rețea 3
E3+4 pr.

Rp
<4Ω

LES 0,4kV proiectata
ACYABY 3x240+120 mmp

L= 40m/Lc=60 m

LES 0,4kV proiectata
ACYABY 3x240+120 mmp

LP=110m/Lc=125m

Profil 3T
L=8 m

PVC -110

Protejare LES 0,4kV existenta,
L=16 m

LES 20kV existenta
FRIGORIFER, PC3 LIDL-PT168

A2XS(FL)2Y 150mmp

2x LES 20kV pr.
A2XS(FL)2Y 150mm² pr.

Lp=70m/Lc=2x90m

PC 3 LIDL

Profil 2T
L=8 m

PVC -110

Rp<4Ω

Rp<4Ω

LES 0,4kV proiectata
ACYABY 3x240+120mmp

LP=50m/Lc=70 m

LES 0,4kV proiectata
ACYABY 3x240+12mmp

Lp=50m/Lc=30m

Firidă rețea 2
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ALIMENTARE CU APĂ:
CANALIZARE:

ALIMENTARE CU GAZE:

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ: TELECOMUNICAȚII:

LEGENDA:
ZONĂ STUDIATĂ

CONDUCTĂ APĂ ÎN
EXPLOATARE

CONDUCTE EXECUTATE PRIN
PROGRAMUL POS-MEDIU DE
COMPANIA AQUASERV

CONDUCTĂ APĂ PROPUSĂ

COLECTOR UNITAR EXISTENT
COLECTOR MENAJER EXISTENT
COLECTOR MENAJER PROPUS
COLECTOR PLUVIAL EXISTENT
COLECTOR PLUVIAL PROPUS

CONDUCTĂ DE GAZ PR. REDUSĂ
OL/PE EXISTENTĂ SUBTERANĂ
CONDUCTĂ GAZ PR. REDUSĂ PROPUSĂ

LES 20kV EXISTENTĂ
LES 0,4kV EXISTENTĂ
LES 20kV PROIECTATĂ
LES 0,4kV PROIECTATĂ
FIRIDĂ REȚEA PROIECTATĂ

CAN TC EXISTENT
CAN TC PROPUS

CONDUCTĂ APĂ EXISTENTĂ

CONDUCTĂ BRANȘAMENT
EXISTENTĂ
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